AGUAS

CC GUARIROBA
INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA — JULHO 2021
Tipo de Andlise Anédlises Anédlises Amostras dentro dos
Obrigatoérias Realizadas padrdes

Turbidez 2.446 3.343 3.342

Cloro residual 2.446 3.343 3.342

Livre

Cor aparente 2.446 3.343 3.343

Flaor 1.216 2.086 2.086

Coliformes totais 1.742 1.856 1.856

Escherichia coli 1.742 1.856 1.856

Parametros Amostras | Amostras em Amostras em Min. | Med. | Max. Valor Permitido
Realizadas | conformidade | Desconformidade
Turbidez(uT) 3.343 3.342 1 <1 <1 2,0 5,0 uT na rede
Cloro residual 3.343 3.342 1 <0,2| 0,7 1,9 Minimo: 0,2 mg/L
livre Méximo: 5,0 mg/L
Cor aparente 3.343 3.343 0 <10 | <10 10 15 mg/L Pt Co
pH 2.098 2.098 0 4,5 6,9 8,2 | Recomenda-se 6,0 a 9,5
Coliformes 1.856 1.856 0 A A A Auséncia - A
Presenca - P

Obs.: Para Coliformes: A = auséncia e P=Presenca




